Gryfino, dnia 15 wrzesnia 2017 roku
Nasz znak: PS-N-HK/4400/490/17

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Widuchowej
ul. Zeromskiego 9
74-120 Widuchowa

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1261), §17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 roku w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r, poz. 1989)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu si¢ z danymi j.n.

Lp. Data pobrania Miejsce pobrania probki Nr sprawozdania Laboratorium
probki
Dziat Laboratoryjny
Sp/BM/PW/3330/17 Oddziat Laboratoryjny
; 05 wrzesnia Bolkowice z dnia 07.09.2017r. w Szczecinie
2017 roku Budynek nr 10/1 Spr/SR/K/2375/17 § e
L anitarno-
z dnia 13.09.2017r. . : : .
Epidemiologiczne;j
w Szczecinie
stwierdza

przydatno$¢ wody do spozycia w badanym zakresie z wodociggu ,,Bolkowice”
(gm. Widuchowa).

Otrzymuja:
1.  Adresat (drogg elektroniczna: zgk widuchowa@poczta.onet.pl)
2. ala

Do wiadomosci:
1. Wéjt Gminy Widuchowa (droga elektroniczna: org@widuchowa.pl)

M.Z.
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Laboratorium Badai Srodowiskowych i Radiacyjnych
Sprawozdanie z badai Nr Spr/SR/K/2375/17

PoLsKiE CENTRUM
AXREDYTACSH

s

BADARIA

AB 515

WOJEWODZKA STACJA SANITARNO — EPIDEMIOLOGICZNA

W SZCZECINIE

70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
Oddziat Laboratoryjny w Szczecinie

tel. 91 462-40-60

e-mail: laboratoriumiacwsse.szezecin.pl

http://www.wsse.szczecin.pl

NAZWA 1 ADRES ZLECAJACEGO: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie ul. Flisacza 6,
74-100 Gryfino
NR UMOWY - ZLECENIA: 8/2017
PROBKA POBRANA PRZEZ: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie — Adam Szczepanik
NUMER PROTOKOLU POBRANIA PROBKI: N .HK/233/2017
METODYKA POBRANIA PROBKI: zgodnie z protokotem PSSE Gryfino Nr N.HK/ZS.’;QQHZM 05.09.2 2017 A
DATA POBRANIA PROBKI/PROBEK: 05.09.2017 r.
DATA PRZYJECIA DO BADANIA: 05.09.2017 r.

NUMER PROBKI: SR/K/3353/17
MIEJSCE POBRANIA PROBKI: Bolkowice bud. 10/1
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia

WYNIK BADANIA

POW
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|
[
|

skierowano do

STAN PROBKI: bez zastrzezen et e T padpis
DATA ROZPOCZECIA BADANIA/ZAKONCZENIA BADANIA: 05.09.2017 r./ 12.09. 2017 o
2 > Granica
Lp. Nazwa oznaczenia Metoda badawcza Je:Ir;::tka x’;:“:“;an“’)gz‘g Wymagania” " | oznaczalnosci
y P GO
1, Metnosé A PN-EN ISO 7027-1:2016 FNU** 0,65 1 0,30
A Barwa * PN-EN ISO 7887:2012 p. 6 mg /I 6 s 2
N PB/SR/K/11
e yhiac wyd. 11 z dnia 28.04.2014r. i Akcepmviainy ; -
4, Przewodnos¢ wilasciwa *2 PN-EN 27888/1999 uS/cm 712 (20,1)” 2500 1
% Stezenie jonéw wodoru (pH) * | PN-EN ISO 10523:2012 pH 7,1 (20,0) 6,5-9,5 4.0
6. Smak ™ PN-EN 1622:2006 - Akceptowalny = 5
7. Twardos¢ PN-ISO 6059:1999 mg/l 373 60-500 20
8. :B‘if:ji:;‘i?;“,{éa"‘a”owy PN-EN ISO 8467:2001 mg/l 1,7 5 0.5
9! Amonowy jon PN/C-04576-4/1994 mg/l ponizej GO 0,50 0,15
10. | Azotyny* mg/l ponizej GO 0,50 0,05
11. | Azotany ? PN-EN ISO 10304-1:2009 mg/l 3,7 50 0,2
12. | Chlorki * mg/l 19 250 5
13. | Zelazo® PB/SR/K/02 ng/l 50 200 20
14. Mangan * wyd. 11 z dnia 28.04.2014r. pg/l 10 50 10
15. | Fluorki * PN-EN ISO 10304-1:2009 mg/l 0,25 1,5 0,10
16. | Miedz " PN-ISO 8288:2002 mg/l ponizej GO 2,0 0,05
17. | Otéw ’; PRARIKIN ng/l pon?ej: GO 10 3
ol L wyd. 11 z dnia 28.04.2014r. ug/l Pt GO 2 L
19. | Nikiel ~ > pg/l ponizej GO 20 2
20. Chrom " PN-EN 1233:2000 pg/l ponizej GO 50 1
21. | Magnez PN-C-04554-04:1999 mg/l 21 30-1257 1
22 Siarczany * PN-EN ISO 10304-1:2009 mg/l 44 250 5
23. Arsen * pg/l ponizej GO 10 2
24. | Selen” PN-EN ISO 15586:2005 ng/l ponizej GO 10 2
2. Antymon " pg/l ponizej GO 5 2
26. | Rte¢” PN-EN 1483:2007 ° pg/l ponizej GO 1 0,3
27. Bromiany * PN-EN ISO 15061:2003 pg/l ponizej GO 10 5
5 PN-ISO 9964-3:1994
e PN-ISO 9964-3:1997/Ak mg i e b
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Laboratorium Badan Srodowiskowych i Radiacyjnych

Sprawozdanie z badan Nr Spr/SR/K/2375/17

. . Granica

L Nazwa oznaczenia Metoda badawcza Jedl.lostka Wynik bad?f‘i;a) Wymagania” " | oznaczalnosci

P. miary + niepewnosc GO
29. | Chloroform * pg/l ponizej GO 30 1,0
30. Bromodig:lorometan ) pg/l ponizej GO 15 1,0
3L > THM ™ pg/l ponizej GO 100 1,0
32. | 1,2-dichloroetan PN-EN ISO 15680:2008 ng/l ponizej GO 3,0 0,25
33¢ Tetrachlorometan” ¥ pg/l ponizej GO 2,0 0,25
34. igtr:c':;’;":;fe';“u e ug/l ponizej GO 10,0 1,0
35. Benzo(a)piren * PB/SR/K/04 pg/l ponizej GO 0,010 0,002
36. | TwwA? wyd. II z dnia 28.04.2014r. g/l ponizej GO 0,10 0,002
37. | a-HCH™ g/l ponizej GO 0,10 0,004
38. | HCBY g/l ponizej GO 0,10 0,004
39. | B-HCHY pg/l ponizej GO 0,10 0,004
40. | y-HCHY g/l ponizej GO 0,10 0,004
41. | -HCH" ng/l ponizej GO 0,10 0,004
42. Heptachlor ™ pg/l ponizej GO 0,030 0,004
43. | Aldryna® PB/SR/K/12 ng/l ponizej GO 0,030 0,004
44, Epoksyd heptachloru ™ wyd. II z dnia 28.04.2014r. ug/l ponizej GO 0,030 0,008
45. | Chlordan™ ug/l ponizej GO 0,10 0,008
46. | Dieldryna®™ ng/l ponizej GO 0,030 0,004
47. | op DDTN g/l ponizej GO 0,10 0,004
48. | pp' DDTN g/l ponizej GO 0,10 0,004
49. | Endryna™ g/l ponizej GO 0,10 0,004
50. | ¥ Pestycydow™ pg/l ponizej GO 0,50 0,060
51. | Cyjanki™ i ”Z %’:S’g 520] P ug/l ponizej GO 50 20

5 PB/SR/K/06

32 Bt wyd. 11 z dnia 28.04.2014r. = 0,28 1,0 0,10
53. | Benzen™ PN-EN ISO 15680:2008 ug/l ponizej GO 1,0 0,07

Y) Wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989 z dnia 27.11.2015r.).

¥ - warto$¢ niepewnosci podawana na zyczenie klienta oraz gdy wynik £ niepewno$¢ obejmuje wartos¢ NDS.

** ] FNU =1 NTU
0 —norma wycofana bez zastapienia

1) — jesli dotyczy

2) — w temperaturze 25°C, korekta za pomoca urzadzenia pomiarowego

3) — temperatura pomiaru w °C

4) — wartoé¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, Ze jest to wartos¢ pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakiada obowiazku uzupetniania
minimalnej zawartosci przez przedsigbiorstwo wodno-kanalizacyjne. Nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stgzenie siarczanéw jest rowne lub wigksze
od 250 mg/l, przy nizszej zawartosci siarczanéw dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l .
5) — Opis metody: przez 5 ml probki wody przepuszczany jest gaz obojetny w celu wyptukania lotnych zwiazkéw, wylapywanych w pulapce sorpcyjne;.
Po desorpcji lotne zwiazki przesylane sa strumieniem gazu do kolumny chromatograficznej. Sktadniki rozdzielane sa w kolumnie i oznaczane za
pomoca spektrometru mas; potwierdzenie wynikow: przez sprawdzenie zgodnosci czasu retencji oraz skanowanie widma MS. Probki przechowywane
sa w temp. 4°C. W przypadku probek zawierajacych wolny chlor probke utrwala si¢ tiosiarczanem sodu lub kwasem askorbinowym.

1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanej probki.

2. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci
s¢ ium Badan Srodowiskowych i Radiacyjnych

3. Klient ma mozliwoé¢ zlozenia skargi na dziatal

i

4. Klient ma prawo zlozyé pisemna reklamacjg w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
5. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probek do badania.
6. Badania w tym sprawozdaniu oznaczone litera A — sa akredytowane, zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 515 wydanie nr 21 z dnia 14.07.2017 r.; oznaczone literg N — nieakredytowane.

Data sporzadzenia sprawozdania: 13.09.2017 r.

Autoryzowat:
Podpis jest prawi
Dokument podpi
Merkiel; WSSE
Data: '201%:09:14‘1' a2

ata 1 podpis

WSSE Szczecin
Data: 2017.09.15 0&S

koniec sprawozdania
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Koy L PLA WOJEWODZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
S T T W SZCZECINIE
M AR 70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
T e DZIAL LABORATORYINY
'{, //_\\ § % ODDZIAL LABORATORYINY W SZCZECINIE
’//I,I/l\\\\\\‘ BADANIA tel. 91 462 40 60
o N e-mail: laboratorium(@wsse.szczecin.pl
AB 515 www.wsse.szezeein.pl
LABORATORIUM BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
Sprawozdanie z badan Nr Sp/BM/PW/3330/17
NAZWA I ADRES ZLECAJACEGO: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Gryfinie,
74-100 Gryfino, ul. Flisacza 6.
NR UMOWY/ ZLECENIA®): 8/17
PROBKA POBRANA PRZEZ: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Gryfinie —
A. Szczepanik.

NUMER PROTOKOLU POBRANIA PROBKI: N.HK/233/2017

MIEJSCE POBRANIA PROBKI: Bolkowice, bud 10/1.

METODYKA POBRANIA PROBKI: Zgodnie z protokolem pobrania probki nr N.HK/233/2017
ODZAJ PROBKI/NUMER PROBKI/WIELKOSC PROBKI: Probka wody do spozycia | BM/PW/3385/17 [ 250 ml
TAN PROBKI: bez zastrzezen

DATA I GODZINA POBRANIA/ PRZYJECIA PROBKI: 05.09.17 r. godz. 12:35/05.09.17 r. godz. 15:00

DATA ROZPOCZECIA/ZAKONCZENIA BADANIA: 05.09.171./07.09.17 r.

WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:

NUMER PROBKI
BADANY WYROZNIK METODA BM/PW/3385/17 2
LP-1 MIKROBIOLOGICZNY BADAWCZA T PEMAGaNTA
NIEPEWNOSC "
Liczba bakterii grupy coli .
e S0 L o :
(jtk /100 ml) — A J J
Liczba bakterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12
| 37 KO0 i wrody Metoda filtracji membranowe;j 0 0
(itk /100 ml) — A o vy
Liczba enterokokow katowych PN-EN ISO 7899-2:2004
A [RL00 sl o Metoda filtracji membranowe;j 0 0
(jtk/100 ml) — A

jtk jednostki tworzace kolonie

NPL najbardziej prawdopodobna liczba

! wartos¢ niepewnosci: podawana jest w przypadku, gdy ma to znaczenie dla dokonania oceny wynikow lub na zyczenie klienta; stanowi niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci
95% i wspalczynniku rozszerzenia k=2; Dla metod okreslajacych najbardziej prawdopodobng liczbg bakterii (NPL). niepewnos¢ w postaci przedzialu ufnosci na poziomie 95%.

podawana jest z tablic teoretycznych. Niepewnosc nie obejmuje niepewnosci zwigzanej z pobraniem probki.

% podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989).

I UWAGI: (jesli dotyczy)

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanej probki.

. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Badan Mikrobiologicznych sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

. Klient ma mozliwos¢ zlozenia skargi na dzialalnos¢ Laboratorium Badan Mikrobiologicznych.

. Klient ma prawo zlozy¢ pisemna reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzvmania sprawozdania.

. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probek do badania.

. Badania w tym sprawozdaniu oznaczone litera A — s akredytowane, zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 515, wydanie nr21 z dnia 14 lipca 2017 r.; oznaczone litera
N - nieakredytowane.

BN —

Data sporzadzenia sprawozdania: 07.09.17 r.

Alltp,yfowa*z | Podpis'j&st prawidtowy

Dokument podpisany przez szka Dudzis;
WSSE Szczecin

Data: 2017:09.07

OLOGICZNA | LLAL:

/ T30V
........................ RPOW I

{

%) wpisac wiasciwe |
{

| POZ. M8 ncvneremnres iy -1
| Uk |

| skierowanso QO .....cecaremeeniiiinpganreaes




