Gryfino, dnia 13 lutego 2020 roku
Nasz znak: PS-N-HK/4400/37/20

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Widuchowej
ul. Zeromskiego 9
74-120 Widuchowa

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 59). §21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r, poz. 2294) Panstwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu si¢ z danymi j.n.

Lp. | Data pobrania Miejsce pobrania Nr protokotu Nr sprawozdania Laboratorium
probki prébki pobrania probki
INSTYTUT ZOOTECHNIKI
29 stycznia 76/20/S Pafistwowy Tnstytut Bad
1 Rynica 40 2/ZGK/2020 il e gl
2020 roku z dnia 03.02.2020r. Krajowe Laboratorium Pasz
L Pracownia w Szczecinie
stwierdza

przydatnos¢ wody do spozycia w badanym zakresie z wodociagu ,,Rynica”
(gm. Widuchowa).

PANSTWC

INSPE

VY POWIATOWY

Otrzymuja:
1. Adresat (droga elektroniczna: zgk widuchowa@poczia.onet.pl )
2. aa

Do wiadomosci:
1. Wéjt Gminy Widuchowa (droga elektroniczna: org@widuchowa.pl )

S.W.



Szezecin, dnia 03-02-2020
INSTYTUT ZOOTECHNIK!
Panstwowy Instytut Badawczy
P E ﬁ Krajowe Laboratorium Pasz
Pracownia w Szcz_ecinie
71-817 Szczecin, ul. Zubrow 1
tel./fax (091) 422-38-50, 422-48-10
e-mail: info@lab.szczecin.pl

Sprawozdanie z badas nr 76/20/S R 2

AB 868 :
Nazwa probki: Woda z sieci* Data przylgcia: 28-01-2020

Zieceniodawca:  Zakiad Gospodarki Komunainej w Widuchowej
74-120 Widuchowa ul. Zeromskiego 9"

Opinia zataczona: Nig Pobrano zgodnie z: PN-EN IS0 19458:2007, PN-ISC 5857-5:2003"
Daata protokohs: 29-01-2020* Nr protokolu: 2/ZGKi2020"
Data pobrania: 29-01:2020* Probobiorca: Zieceniodawea (Stawomir Mazurek)*
Data rozpoczecia badania: 29-01-2020 Stan probki: bez zastrzezen
Data zakoniczenia badania: 01-02-2020
Identyfikacia miejsca pobrania probki: Rynica 40*
Rodzaj badania Wynik badania Metoda badania_
m A 5mgPyl PN-EN 1SO 7887:2012 metoda D
86 A 0,37NTU PN-EN ISO 7027:2003
oH A 7.2 "~ _PN-EN IS0 10523:2012
Przewodnosc elekiryezna wiasciwa (25°C) A 701uSicm _ PN-EN 27688:1959
Zapach A akceptowainy PB-39/PS edvcia 5 z dn. 26-10-2017 1.
Ogéina ficzba kolonii w 22:2°C po 68+4h* A 114jik/1mi _ PN-EN ISO 6222:2004
Escherichia Coli # : A Otk M100mi _ PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Bakterie grupy Coli * A Ojtk /100mi PN-EN I1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Smak N/S akcepiowalny PB-60/PS edycia 1 zdn. 25.08.2017 1.
Enterokoki kalowe * A Qjtk/100mi PN-EN 1S0O 7899-2:2004

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Gryfinie

wplynelo dnia 020 -02-12..
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- Koniec -
Sprawozdarie z badan bez pisemne] zgody Kierownika Pracown! w Szczecinie nie moze byt mlane inaczaj jak tylko w calosci.
Whyniki badan dotycza wylgcznie badane; probki.
Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowans strone. :
A - Meloda akiedyowana 2 -
N - metods nieakredytowana d
*- badanie podziscone wykonane w laboratonum skredyiowanym nr AB 103 metody zatwierdzone preez PPIS w Szezecinie.
nt decvzji PSHK 4403.1 2020 z dnia 23.01.2020 ¢
Metady badar wykonanych w Labaratorium akeedytowanym AB 868 sq zatwierdzone przez PPiS w Szezecinie. nr decyzji: PS HK 4403 2. 2019 z dnia 30.01.2016 1
" dane dostarczone preez ZJiecenodawcs




